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CHIARIMENTI N.3

Alcune Ditte hanno posto i seguenii quesitl in relazione alla procedura di gara indicata in oggetto.
Si risponde ai quesiti pubblicandoli sul sito web dell’ Atenco,

QUESITO 1

PG, 4 di 64 “Capitolato Tecnico.pdf” Costo intervento 700.000,00€ (iva compresa), mentre nel
“Capitoiato Speciale.pdf” pg 1 di 6, << L'importo complessivo & base d’asta pari ¢ pari a € 686.000,00
TV A esclusa.>>

L’importo corretio ¢ part a 700.000,00 euro 1VA compresa comispondente all’importo di euro 573.770,49
IVA esclusa, 1’ importo pari ad euro 686.000,00 VA esclisa & un importo errato, trattandosi di un mero
refuso, e non va considerato.
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QUESITO 2

PG. 17 di 64 “Capitotato Tecnivo,pd™ N.01 Sistema di Videoconferenza: [l sistema richiesto deve
essere considerato integrato nella regin apparati eppure svincolato, indipendente, compreunsivo di tutti
gli elemernti necessari al completamento di una postazione All in one? (comprensivo di microfono,
telecamers, monitor ¢ mobile/struttera di supporto)?

Nel caso di sistema integrato io regia, la videconferenza di tipo “only codec” verrebbe interfacciata
{(In/OUT) con tutti i flussi A/V/CTRL gestiti ¢ gestibili in sala,

1l sistema in questione deve cssere considerato svincolato ¢ comprensivo di tutti gli elementi necessari al
funzionamento standalone.
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QUESITG 3

PG. 19 di 64 “Capitolato Tecaico.pdf™” N.02 Videoproiettori per 1a didattica: } due videoproiettori per
la didatlica devono poter garantire due proiezioni contemporanee su due porzieni dell’intera
superficie del telo oppure alternativamente sull'intera area disponibile? 1 sistemi di proiezione sono
vineolati alle ottiche/posizionamento in sala, se predisposit per un determinate utilizzo non posseno
essere disponibili in contesti differenti

I videoproiettori per la didattica devono proiettare su due porzioni differepti dello schermo. Deve essers

prevista la possibilitd di profettare una unica immagine [formata dall’unione di due immagini] o due
immagini separate affiancate.
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QUESITO 4



PG 36 di 64 “Capitolate Teenico.pdi™ par 12,3 Cabina Regia: sono richiesti N.02 box singoli, separsti
per i traduttori (2 lingue), Iz richiesta potrebbe nor essere a norma 180 2603 (norma per impianti
fissi} e la 150 4043, riferimento pey le soluzioni mobili, definisce una larghezza mingima ¢i almeno J,6m
e min 2 relatori per lingua. E’ necessario attenerst alle dimensioni specificate?

La richicsta & stata recepita ma si specifica che To spuzio det box pud essere congiderato come da elaborato

gratico, infatti si segnala che le norme 130 indicate non sono considerate obbligatorie tma volontasie,
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QUESITO S

La largherza della sala riportata nel documento “Painte_Disegnipdf” & pari a 10m, si tratta di un
valore errato? E’ possibile avere piante, seziond, prospetti in formato DWG?

(uesitod)

Sono previste sedute per i relatori? Se si, quaki caratieristiche?

La misura di mi 10,00 & da considerarsi un refuse. La misura reale ¢ di ml 20,00,

Le planimetrie sono state gia pubblicate.
Non gono previste sedute per i relatort.
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QUESITO o
& chiede di fornivei esatta indicazione dei fori di installazione delle sedute, Vinterasse orizzontale ¢
verticale dei fori ¢ la distanza dal gradino.

Iiupod f.ix;t;;ya}?qq:ﬂmva‘ria a secongdo del tipo di Se..dP-&";.?‘.’??‘?lﬁ%r.”,"

Particolare sedute
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QUESITO 7
Chiediamo inolire di confermare le dimension: delle sedute richieste nel CSA

Confermiamo le dimensioni delle sedute
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QUESITO 8
Chiediamo ancora di poter ricevere un elenco materiale o un compuato metrico contenente il materiaie
da fornire per Ia proceduya.

It computo metrico non pud essere fornfto perché dipende dalla soluzione tecnologica proposta dalla azienda.
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QUESTTO 9

Da quanto emerso duranie i sopralluoghi, deve essere prevista una linea elettrica dal quadro di piano
al quadro generale di Sala (posto a pizno -2 daila Sala). Chiediamo se tale linea deve essere certificata
dalla ditta aggiudieataria o/o comandata da remaoto,

La linea deve essere certificata dalla ditta aggivdicataria, ma non comandata da remoto.
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QUESITO 10
Come previsto da Capitolato al paragrafoe 11.2, si chiede conferma che la gestione dell'impianto luci
debba essere comandato esclusivamente dalla cabina di regia.

Si conferma che come previsto nel paragrafo 11.2 la gestione delle luci dovra essere effettuata dalla cabina di
regia.
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QUESITO 11

Come previsto da capitoiato al paragrafo 9.2, devono essere fornite 50 postazieni per il sistemsa di
votazione. Si chiede se anche le Placche Bachmann, instaliate sul tavolo relatori, debbano essere
provviste di pulsanti per Ia votazione,

81, 8 richiede che oltre alle 50 postazioni per il sistema di votazione, sia possibile effettuare la votazione
anche per [ relatori attraverso apposito sistema inserito all’interno delle placche Bachmann sul tavolo
relatori.
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QUESITO 12

In merito sl Cap. 27 del Capitolato Tecnico per 'allestimento dell’ Aula Magna dell'Editicio "Codacci
Pisaneli" deli'Universiti del Salento, chiediamo se Documentazione e datasheet dei prodotti offerti e i
Curricalum detle risorse impiegate possono essere presentate come allegati ¢ quindi esclusi dadle 100
pagine massime previste per 'offerta tecsica.

§i. Tale documentazione ¢ escluga dalle 100 pagine massime.

Lecee, 18 magpio 2016
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